УСЛОВИЯ ТИПОВОГО ДОГОВОРА ЛЬ 20.5500.570.25 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
г. Омск
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Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ПАО «Россети Сибирь»), именуемое в дальнейшем [image: image3.jpg]


Сетевой организацией, с одной стороны, и Трамбачев Алексей Владимирович, именуемый (ая) в дальнейшем Заявителем, заключили насгоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
[image: image4.jpg]


Г. Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее - технологическое присоединение) электроустановки объекта ”Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом] Садовый/Дачный дом)”, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая цх проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросегевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характерисгик: [image: image5.jpg]


максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 8 кВт; [image: image6.jpg]


категория надежности третья; [image: image7.jpg]


класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,23 кВ; [image: image8.jpg]


 максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимаюгцих устройств отсутствует .
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - Договор). Сетевая организация и [image: image9.jpg]


заявитель являются сторонами договора (далее - Стороны).
2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта ”Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом] Садовый/Дачный дом)”, расположенного (который будет располагаться) по адресу: Россия, Омская область, кадастровый номер земельного участка 55:20:011501:99, Область Омская, Район Омский, снт Монолит, аллея 4, участок 207.
З. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка Заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.
4. Технические условия являются неотъемлемой частью договора.
Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.
5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня [image: image10.jpg]


за ключения договора.

п.
Обязанности сторон
6. Сетевая организация обязуется:
· надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических [image: image11.jpg]


условиях;
· в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им [image: image12.jpg]


технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (за исключением случаев [image: image13.jpg]


осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже);
· не позднее З рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже).
В случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне [image: image14.jpg]


напряжения 0,4 кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим [image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой [image: image17.jpg]


организации, в течение одного рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий, предусмотренных [image: image18.jpg]


техническими условиями, отнесенных к обязанностям сетевой организации.
7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению [image: image19.jpg]


заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.
1[image: image20.jpg]



8. Заявитель обязуется:
· надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения [image: image21.jpg]


энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, за исключением урегулирования [image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


отношений с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимакощие устройсгва заявителя, указанные в технических условиях;[image: image24.jpg]



· [image: image1]в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне [image: image25.jpg]


напряжения выше 0,4 кВ после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих [image: image26.jpg]


технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего [image: image27.jpg]


электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и [image: image28.jpg]


автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);
[image: image29.jpg]



· принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией (в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ);
· [image: image192.jpg]


[image: image193.jpg]


после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации, а в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже - рассмотреть и при наличии замечаний представить замечания к уведомлению об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к
[image: image30.jpg]



электрическим сетям не позднее 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией ВОЗМОжНОСТИ присоединения к электрическим сетям; [image: image31.jpg]


е надлежащим образом исполнять указанные в разделе Ш настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;
· уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении ЭНеРГОПРИНИМТОщих устройств, в отношении которых% применяется категория надежности [image: image32.jpg]


электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.
[image: image33.jpg]


9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату [image: image34.jpg]


окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.

Ш. 
Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов
10. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением приказом [image: image35.jpg]


Региональной энергетической комиссии Омской области от 30.11.2024 № 238/74 и составляет 9590,16 руб. (Девять [image: image36.jpg]


тысяч пятьсот девяносто рублей 16 копеек), в том числе НДС 200/6 в сумме 1598,36 руб. (Одна тысяча пятьсот [image: image37.jpg]


девяносто восемь рублей 36 копеек).
11. [image: image194.jpg]


Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в порядке, предусмотренном Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, [image: image38.jpg]


принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 ”06 утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям“ .
12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение [image: image39.jpg]


считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.
1У.Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной
ответственности сторон[image: image40.jpg]
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13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность до точки присоединения энергопринимаюгцих устройств заявителя.
У. Условия изменения, расторжения договора и ответственность сторон
14. Настоящий договор может быть изменен по письменному СОГЛашенш-О сторон или в судебном порядке.

[image: image43.jpg]
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15. Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в договоре сроков технологического [image: image44.jpg]


присоединения в одностороннем порядке расторгнуть договор.
Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому [image: image45.jpg]


присоединению (если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств, - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению по договору, срок осуществления [image: image46.jpg]


которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по [image: image47.jpg]


технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.
17. Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором; обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.
[image: image195.jpg]


Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана ултлатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, [image: image48.jpg]


определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной [image: image49.jpg]


абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.
18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.[image: image50.jpg]



19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по [image: image51.jpg]


договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания сторонами [image: image52.jpg]


договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение сторонами обязательств по договору.
П. Порядок разрешения споров
[image: image53.jpg]


20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении договора, стороны разрешают [image: image54.jpg]


в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VII. Заключительные положения[image: image55.jpg]



[image: image56.jpg]


21. Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору.
22. Руководствуясь пп.1 п.З ст. 169 НК РФ стороны подтверждают взаимное согласие с тем, что Сетевая организация не выставляет счета — фактуры в адрес Заявителя, освобожденного от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС основании НК РФ.
[image: image57.jpg]


ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 8000657993
для присоединения к электрическим сетям
[image: image58.jpg]



Филиал ПАО ”Россети Сибирь”-”Омскэнерго”
[image: image59.jpg]


Трамбачев Алексей Владимирович
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: электроустановки объекта [image: image60.jpg]


«Малоэтажная жилая застройка (ИнДивиДуальный ЖилоЙ дом/ СаДовый/Дачный дом)».
2. [image: image196.jpg]


Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: объект Малоэтажная жилая застройка (ИнДнвиДуальныЙ жилой до.м/ СаДовыЙ/ДачныЙ Дом), расположенный по адресу: Омская область, каДастровый номер земельного участка 55:20:011501:99, Область Омская, Район Омский, снт Монолит, аллея 4, участок 207.
[image: image61.jpg]


З. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 8 кВт.
З.а Ранее присоединенная мощность по объекту отсутспшует кВт.
4. Категория надежности: Третья.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое [image: image62.jpg]


присоединение: 0,23 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2025г.
[image: image63.jpg]


7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии [image: image64.jpg]bi



электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:[image: image65.jpg]



I точка присоеДинения: максимальная мощность 8 кВт.

ЛИНИЯ (0,4)
Проектируемая
ЛИНИЯ (0,4)
ВЛ-О,4 кв ф.] от тАн-11-22 тп
ТПАн-П-22 [image: image66.jpg]


Линия (3/6/10)
Ан-11 АнДреевка пс
ПС ”АнДреевка” 35/10
8. Основной источник питания: ПС ”АнДреевка ” 35/10.
9. Резервный источник питания: отсутствует.
10. Сетевая организация осуществляет:
10.1. Организационные мероприятия:
10.1.1. Подготовка технических условий на технологическое присоединение.
10.12. Обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) [image: image67.jpg]


напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке.
[image: image68.jpg]


10.2. Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО ”Россети Сибирь“ - ”Омскэнерго” для электроснабжения
[image: image69.jpg]



объектов заявителя: выполнить проектную Документацию в соопњетствии с Положением о [image: image70.jpg]


[image: image71.jpg]


составе разДедов проектной Документации и требованиях к их содержанию, утвержДенным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с Действующим законодательством.
10.2.1. Строительство ЛЭП-0.4 кВ от тоЧКИ, указанной в пункте ЛФ7 настоящих ТУ, до границы, установленной правоустанавливающими Документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода опреДелить проектом;
[image: image72.jpg]



10.22. ОпреДелить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ЛЭП-0.4
кв.
[image: image73.jpg]



10.23. Выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соотаетствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержДенных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 ЛГУ 442)
4
11. Заявитель осуществляет:
1 1.а. Ввод от комплекса коммерческого учета электрической энергии до энергопринимающих устройств объекта выполнить кабелем или самонесущим изолированным провоДом типа СИП;
1 1 б. Фактическое присоеДинение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием напряжения и мощности Для потребления энергопринимающи.ми устройствами заявителя электрической энергии (мощности).
11.1. Требования по проектированию схемы электроснабжения от точки присоединения к сети
ПАО ”Россети Сибирь”: разработать проектную Документацию в границах земельного участка Заявитеая согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за искиючение.м случаев, когда в соответствии с законоДательством Российской ФеДерации о градостроительной Деятельности разработка проектной Документации не является обязательной;
112. Требования по проектированию и установке устройств защиты и автоматики: не требуется.
11.3. Мероприятия по обеспечению резервным источником питания энергопринимающих [image: image74.jpg]


устройств, требующих повышенной надежности электроснабжения в соответствии с требованиями НТД: не требуется.
11.4. Требования по согласованию проектной документации с Сетевой организацией и федеральным органом исполнительной власти по технологическому надзору: при разработке проектной Документации согласно п. 11.1 настоящих ТУ согласовать ее со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с Действующим законоДательством.
11.5. Требования по предоставлению заключений экспертных организаций по проектной документации, освидетельствования технического состояния энергоустановок и [image: image75.jpg]


получению разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию: после выполнения технических условий энергопринимающее устройство преДьявить преДставителю Сетевой организации Для [image: image76.jpg]


составления акта о выполнении ТУ, акта об осуществлении технологического присоеДинения, акта Допуска прибора учета к эксплуатации и согласования расчетной схемы учета электроэнергии].
Дополнительные сведения:
— Запрещается строительство и произвоДство любых работ в охранных зонах электрических сетей, принаДлежащих филиал ПАО ”Россети Сибирь ”Омскэнерго” без преДваритепьного [image: image77.jpg]


согласования;
[image: image78.jpg]


Запрещается самовольное изменение схемы электроснабжения и увеличение нагрузки [image: image79.jpg]


сверх разрешенной.
[image: image80.jpg]


 Указанный в настоящих технических условиях номер опоры ПАО «Россети Сибирь» на момент заключения Договора о технологическом присоеДинении является условной и [image: image81.jpg]


окончательно фиксируется в Документах о технологическом присоеДинении (акт о [image: image82.jpg]


технатогическом присоеДинении), что не требует внесения изменений в Данные технические [image: image83.jpg]


условия для последующего осущестапения технологического присоеДинения [image: image84.jpg]


энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям.
12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.[image: image85.jpg]



[image: image86.jpg]


13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев [image: image87.jpg]


со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к [image: image88.jpg]


электрическим сетям .

[image: image89]
[image: image197.jpg]


[image: image90.jpg]


1Фраза: «после выполнения технических условий энергопринимающее устройство предъявить представителю Сетевой организации для составления акта о выполнении ТУ, акта об осуществлении технологического присоединения и согласования расчетной схемы учета электроэнергии» применяется только для заявителей, присоединяемых на напряжении выше 0,4 кВ
5
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УСЛОВИЯ ТИПОВОГО ДОГОВОРАМ 20.5500.455.25 об осуществлении технологического присоединения [image: image91.jpg]


к электрическим сетям
г. Омск

[image: image92]20[image: image93.jpg]



Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ПАО «Россети Сибирь»), именуемое в дальнейшем Сетевой организацией, с одной стороны, и Евдокимова Анастасия Викторовна, именуемый (ая) в дальнейшем Заявителем, заключили НГ[СТОЯЩиЙ договор о нижеследующем:

[image: image94.jpg]


г.
Предмет договора
1. Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения [image: image95.jpg]


энергопринимающих устройств Заявителя (далее - технологическое присоединение) электроустановки объекта ”Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом] Садовый/Дачньгй дом)”, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: [image: image96.jpg]


[image: image97.jpg]


 максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 5 кВт; [image: image98.jpg]


[image: image99.jpg]


 категория надежности третья; [image: image100.jpg]


 класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,23 кВ; [image: image101.jpg]


[image: image102.jpg]


максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует .
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответсгвии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - Договор). Сетевая оргктнизапия и [image: image103.jpg]


заявитель являются сторонами договора (далее - Стороны).
2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта ”Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом] Садовый]Дачный дом)“ , расположенного (который будет располагаться) по адресу: Россия, [image: image104.jpg]


[image: image105.jpg]


Омская область, кадастровый номер земельного участка 55:20:011501 :106, Омская область, Омский район, садоводческое товарищество ”Монолит”, аллея 4, уч 192.
З. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка Заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.
4. [image: image199.jpg]»

-

o
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[image: image203.jpg]
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Технические условия являются неотъемлемой частью договора.
Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.
5. Срок выполнения мероприятийпо технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

П.
Обязанности сторон
6. Сетевая организация обязуется:
· надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на [image: image106.jpg]


котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;[image: image107.jpg]



· в течение 10 рабочих дней со дня уведомлений заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием [image: image108.jpg]


заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже);
· [image: image205.jpg]


непозднее З рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего [image: image109.jpg]


пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне [image: image110.jpg]


напряжения 0,4 кВ и ниже).
В случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения [image: image111.jpg]


0,4 кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного документа и размещает в личном кабинете заявителя [image: image112.jpg]


уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сегевой организации, в течение одного [image: image113.jpg]


рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, [image: image114.jpg]


отнесенных к обязанностям сетевой организации.[image: image115.jpg]



7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии [image: image116.jpg]


на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.
8. Заявитель обязуется:
1
· надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению [image: image117.jpg]


возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения [image: image118.jpg]


энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, за исключением урегулирования [image: image119.jpg]


отношений с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;
· в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих [image: image120.jpg]


технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в [image: image121.jpg]


сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических [image: image122.jpg]


условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка [image: image123.jpg]


проектной документации является обязательной);
[image: image124.jpg]



· принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой [image: image125.jpg]


организацией (в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройсгв на уровне напряжения выше 0,4 кВ);
[image: image126.jpg]


• после осуществления сегевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации, а в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже - рассмотреть и при наличии замечаний представить замечания к уведомлению об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям не позднее 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности
присоединения к электрическим сетям;[image: image127.jpg]



· надлежащим образом исполнять указанные в разделе 111 настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;
· уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и бодее источников электроснабжения.
9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.

Ш. 
Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов
10. [image: image206.jpg]


Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 30.11.2024 № 238/74 и составляет 69758,98 руб. (Шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят восемь рублей 98 копеек), в том числе НДС 20 0/0 в сумме 11626,50 руб. (Одиннадцать [image: image128.jpg]


тысяч шестьсот двадцать шесть рублей 50 копеек).
11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в порядке, предусмотренном [image: image129.jpg]


Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элеюрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 ”06 утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического [image: image130.jpg]


[image: image131.jpg]


присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям“[image: image132.jpg]



12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается [image: image133.jpg]


[image: image134.jpg]


дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.
ПТ.Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной
ответственности сторон[image: image135.jpg]



13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя.
У. Условия изменения, расторжения договора и ответственность сторон
14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению сторон или в судебном порядке.
15. Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным

[image: image136.jpg]



” 
2
Гражданским кодексом Российской Федерации.
16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть договор.
Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств, [image: image137.jpg]


- мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению по договору, срок осуществления которых [image: image138.jpg]


по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой [image: image139.jpg]


организации по решению суда.
17. Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента утазанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий [image: image140.jpg]


заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в [image: image141.jpg]


предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.
Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.
18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по [image: image142.jpg]


договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания сторонами договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение сторонами обязательств по договору.
[image: image143.jpg]


VI, Порядок разрешения споров
20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении договора, стороны разрешают [image: image144.jpg]


в соответствии с законодательством Российской Федерации,
[image: image145.jpg]



УП. Заключтгельные положения
21. Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору.
22. Руководствуясь пп.1 п.З ст. 169 НК РФ стороны подтверждают взаимное согласие с тем, что Сетевая орпнизация не выставляет счета — фактуры в адрес Заявителя, освобожденного от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС на основании НК РФ.

[image: image146.jpg]



З
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ N2 8000656959 для присоединения к электрическим сетям
Филиал ПАО ”Россети[image: image147.jpg]Cubups"-"OMckaHEPTO"




[image: image148.jpg]


Евдокимова Анастасия Викторовна
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: электроустановки объекта [image: image149.jpg]


«Малоэтажная житя застройка (ИнДивиДуальный жилой до.м/ СаДовый/Дачный дом)» .
[image: image150.jpg]


2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых [image: image151.jpg]


осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: объект Малоэтажная жилая застройка (ИнДивиДуальный жилой дом/ СаДовый/Дачный дом), расположенный по адресу: Омская область, каДастровый номер земельного участка 55:20:011501:106, Омская область, Омский район, садоводческое товарищество ”Монолит”, аллея 4, уч 192.
З. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 5 кВт.
З.а Ранее присоединенная мощность по объекту отсутствует кВт.
4. Категория надежности: Третья.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,23 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2025г.
[image: image152.jpg]



7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих [image: image153.jpg]


устройств по каждой точке присоединения:
[image: image154.jpg]


точка присоеДинения: максимальная мощность 5 кВт.

Линия (0,4)
Проектируемая

ЛИНИЯ (0,4)
ВЛ-О,4 кв ф.] от тАн-11-22
тп
тАн-11-22 линия (3/6/10)
Ан-71 Анфеевка пс
ПС ”АнДреевка” 35/10[image: image155.jpg]



И точка присоеДинения: максимальная мощность- кВт. [image: image156.jpg]


отсутствует
8. Основной источник питания: ПС ”АнДреевка” 35/10.
[image: image157.jpg]


9. Резервный источник питания: отсутствует.
10. Сетевая организация осуществляет:
10.1. Организационные мероприятия:
10.1.1. Подготовка технических условий на технологическое присоединение.[image: image158.jpg]



10.1.2. [image: image207.jpg]


Обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя элеюгрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на [image: image159.jpg]


основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке.
10.2. Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих [image: image160.jpg]


электрических сетей филиала ПАО ”Россети Сибирь“ - ”Омскэнерго” для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную Документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной Документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованнькми организациями в соответствии с Действующим законоДательством.
10.2.1. Строительство ЛЭП-0.4 кВ от точки, указанной в пункте настоящих ТУ, До границы, устаноапенной правоустанаапивающими Документами заявителя.
Способ протаДки, марку и сечение провоДа опреДелить проектом;
10.22. ОпреДелшпь проектом необхоДимость установки укоса на отпаечной опоре ЛЭП-
[image: image161.jpg]


0.4 кв.
10.2.3. Выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в
4
[image: image162.jpg]


соответствии с требованиями «Основных положений функционирования
РОЗНИЧНЫХ рынков электрической энергии» (утвержДенных Постановлением [image: image163.jpg]


[image: image164.jpg]


Правительства РФ от 04.05.2012 № 442)
[image: image165.jpg]


11. Заявитель осуществляет:
11.а. Ввод от комплекса коммерческого учета электрической энергии до энергоприни.мающих устройств объекта выполнить кабепе.м или самонесущим изолированным провоДо.и типа СИП;
1 1 б. Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности).
11.1. Требования по проектированию схемы электроснабжения отточки присоединения к сети ПАО ”Россети Сибирь”: разработать проектную Документацию в границах земельного участка [image: image166.jpg]


Заявителя согласно обязательствам, предусмотренным Техниесј<ими УСЛОВИЯМИ, за исключением [image: image167.jpg]


саучаев, когда в соответствии с законоДатепьством Российской ФеДерации о [image: image168.jpg]


граДостроитеаьной Деятельности разработка проектной Документации не является [image: image169.jpg]


обязатегњной;
112. Требования по проектированию и установке устройств защиты и автоматики: не требуется.
[image: image170.jpg]


11.З. Мероприятия по обеспечению резервным источником питания энергопринимающих устройств, требующих повышенной надежности электроснабжения в соответствии с требованиями НТД: не требуется.
[image: image171.jpg]


11.4. Требования по согласованию проектной документации с Сетевой организацией и [image: image172.jpg]


федеральным органом исполнительной власти по технологическому надзору: при разработке [image: image173.jpg]


проектной Документации согласно п. 11.1 настоящих ТУ согласовать ее со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с Действующим законоДательством.
[image: image174.jpg]


11.5. Требования по предоставлению заключений экспертных организаций по проектной [image: image175.jpg]


документации, освидетельствования технического состояния энергоустановок и получению разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по [image: image176.jpg]


технологическому надзору на допуск в эксплуатацию: после выполнения технических условий [image: image177.jpg]


энергопринимающее устройство преДъявить преДставнтелю Сетевой организации для соста«аения [image: image178.jpg]


акта о Выполниш ТУ, акта об осуществлении технологического присоединения, акта Допуска прибора учета к эксплуатации и согласования расчетной схемы учета электроэнергии].[image: image179.jpg]



Дополнительные сведения:[image: image180.jpg]



[image: image181.jpg]


Запрещается строительство и произвоДство любых работ в охранных зонах электрических [image: image182.jpg]


сетей, принаДлежаищх филиал ПАО ”Россети Сибирь [image: image183.jpg]"
-"Omcranepao”



без предварительного[image: image184.jpg]



соааасования;
· Запрещается самовольное изменение схемы электроснабжения и увеличение нагрузки сверх разрешенной.
· Указанный в настоящих технических УСЛОВИЯХ номер опоры ПАО «Россети Сибирь» на [image: image185.jpg]


момент заключения Договора о технологическом присоеДинении является условной и окончательно фиксируется в Документах о технааогическом присоеДинении (акт о технологическом присоеДинении), что не требует внесения изменений в Данные технические условия для последующего осуществления технологического присоеДинения [image: image186.jpg]


[image: image187.jpg]


энергопринимающн.х устройств заявителя к электрическим сетям.
12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет б месяцев [image: image188.jpg]


со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

[image: image189]
1 Фраза: «после выполнения технических условий энергопринимающее устройство предъявить представителю Сетевой организации для составления акта о выполнении ТУ, акта об осуществлении технологического присоединения и согласования расчетной схемы учета электроэнергии» пру;меняется только для заявителей, присоединяемых на напряжении выше 0,4 кВ
5[image: image190.jpg]
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Горячая линия энергетиков ”Светлая линия 220” 8-800-220-0-220, 220 (звонок бесплатный)
Горячая линия энергетиков ”Светлая линия 220” 8-800-220-0-220, 220 (звонок бесплатный)
Горячая линия энергетиков ”Светлая линия 220” 8-800-220-0-220, 220 (звонок бесплатный)

